
ООО "ИК "Гефест" 
(наименование организации, предприятия) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ 
Регистрационный № 5718-3 от «24» июля 2020 года 

Срок действия свидетельства установлен до «24» июля 2023 г. 

ПРОТОКОЛ № 019 

испытаний средств индивидуальной защиты 

Испытания провели: 
Инженер ЭИЛ 

(должность) 

Верхотуров Р.В. 
(ФИО) 

Электромонтер ЭИЛ 
(должность) 

Яковлев С.А. 

(ФИО)

Нач. ЭИЛ 
(должность) 

Сергеев Е.М. 

 (ФИО)

МП 

Заказчик: ООО «ЗПП» ПЛАРУС» 
Наименование объекта испытания: 
Средства индивидуальной защиты. 

Дата составления протокола: 09.02.2021г.

Дата проведения измерения: «06» мая

2016г.
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       ООО «ИК Гефест» 

Свидетельство о рег. № 5718-3 

        от 24 июля 2020г, 

действительно до 24 июля 2023г. 

 

 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 019 
                        испытаний средств индивидуальной защиты 

Климатические условия при проведении измерений 
Температура воздуха +18С.  Влажность воздуха 48 .  Атмосферное давление 753 мм.рт.ст. 

 
Цель измерений (испытаний) 

эксплуатационные 

 

1. Цель испытаний: проверка эксплуатационных характеристик СИЗ 

2. Сроки проведения испытаний: 09.02.2021г.    

3. НТД на проведение испытаний: СО 153-34.03.603-2003 

4. Перечень средств измерений (СИ): 

№ 

п/п 
Наименование СИ 

Заводс

кой 

номер 

Номер 

свидетельства о 

поверке 

Дата 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки 

Метрологическ

ий орган 

1 

 

Аппараты испытания 

диэлектриков 

АИСТ 50/70 

308 38621 28.03.2019 27.03.2021 

ФБУ 

«Рязанский 

ЦСМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО «ЗПП» ПЛАРУС» 
Наименование объекта испытания:  
Средства индивидуальной защиты. 

Дата составления протокола: 09.02.2021г. 
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№ п/п 

Номер заводской 

либо инвентар-

ный 

Напря-

жение 

электро-

устано-

вок, кВ 

Изолирующая часть Рабочая часть 
Проверка тока через ука-

затель 

Напряжение 

индикации 

указателей,В 

Результат 
Дата след. 

испытания Uисп., 

кВ 

t,  

мин 

Макс. 

ток че-

рез из-

делия, 

мА 

Uисп., кВ 
t,  

мин 

Макс. 

ток через 

изделия, 

мА 

Uисп., 

кВ 

t,  

мин 

Макс. 

ток через 

изделия, 

мА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Перчатки диэлектрические 

1.  2 Все 6 1 3,75 - - - - - - - + 09.02.2021 

2.  3 Все 6 1 3,53 - - - - - - - + 09.02.2021 

3.  4 Все 6 1 3,62 - - - - - - - + 09.02.2021 

4.  5 Все 6 1 3,94 - - - - - - - + 09.02.2021 

5.  6 Все 6 1 3,49 - - - - - - - + 09.02.2021 

6.  7 Все 6 1 3,51 - - - - - - - + 09.02.2021 

7.  10 Все 6 1 3,51 - - - - - - - + 09.02.2021 

Указатель напряжения УВН-80-М (до 10кВ) 
8.  527 До 10 40 5 - 12 1 - - - - 1,4 + 09.02.2022 

9.  619 До 10 40 5 - 12 1 - - - - 1,4 + 09.02.2022 

Указатель напряжения до 1000В (2-х полюсный) УН-500 И 

10.  3114 До 0,5 1 1 - 1,1Uраб 1 - 
Uраб. 

Наиб. 
- 3 49 + 09.02.2022 

11.  3944 До 0,5 1 1 - 1,1Uраб 1 - 
Uраб. 

Наиб. 
- 3 47 + 09.02.2022 
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   ООО «ИК Гефест» 

Свидетельство о рег. № 5718-3 

   от 24 июля 2020г, 

действительно до 24 июля 2023г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объект испытания: Средства индивидуальной защиты соответствуют НТД. 

Заказчик: ООО «ЗПП» ПЛАРУС» 
Наименование объекта испытания: 
Средства индивидуальной защиты. 

Дата составления протокола: 09.02.2021г.

Испытания провели: 
Инженер ЭИЛ 

(должность) 

Верхотуров Р.В. 
(ФИО) 

Электромонтер ЭИЛ 
(должность) 

Яковлев С.А. 

(ФИО)

Зам. нач. ЭИЛ 
(должность) 

Сергеев Е.М. 

 (ФИО)

МП 
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